
1/4 
 

 

YEKA GES-4 ERZİN-VİRANŞEHİR ZEYİLNAME 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

 

29/04/2022 tarih ve 31824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yarışma ilanı kapsamında hazırlanan 

Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine 

İlişkin Şartname’de aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 

 

1) Şartname’nin 10. maddesinin beşinci fıkrasının eski hali: 

     “5) GES’in ilgili şebeke işletmecisi tarafından belirlenecek bağlantı noktasına kadar ihtiyaç 

duyulan enerji iletim/dağıtım tesisleri ve iletim/dağıtım hatları yatırımları, 6446 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu kapsamında yapılır.” 

     Şartname’nin 10. maddesinin beşinci fıkrasının yeni hali: 

     “5) Erzin YEKA’da kurulacak her bir GES’in Ek-7’de belirtilen bağlantı noktalarına kadar 

ihtiyaç duyulan enerji iletim/dağıtım tesisleri ve iletim/dağıtım hatları yatırımları, 6446 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yapılır.  

Viranşehir YEKA’da kurulacak her bir GES’in Ek-7’de belirtilen bağlantı noktalarına kadar ihtiyaç 

duyulan enerji dağıtım hatları yatırımları Yarışmayı Kazananlar tarafından yapılır. Viranşehir 

YEKA’da Bakanlık ve/veya TEİAŞ tarafından belirlenecek koordinatlarda kurulacak Viranşehir 

Havza TM ve Viranşehir Havza TM’den sonra Ek-7’de belirtilen bağlantı noktalarına kadar ihtiyaç 

duyulan enerji iletim hatları yatırımları 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yapılır, 

ancak söz konusu enerji iletim hatları yatırımları ihtiyaç duyulması halinde Viranşehir Yarışmalarını 

Kazananlar tarafından ortak yapılabilir.” 
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2) Şartname’ye aşağıdaki Ek-7 eklenmiştir: 

EK-7 

YEKA Yeri Hatay-Erzin 

Kurulu Güç 2x100 MWe 

Sistem Bağlantı Görüşü 

- 100 MW’lık Erzin YEKA GES-1; 154 kV 

yaklaşık 0,5 km 2x1272 MCM EİH ile 154 

kV Osmaniye OSB-İkizler EİH’ya girdi-çıktı 

bağlanacaktır. 

- 100 MW’lık Erzin YEKA GES-2; 154 kV 

yaklaşık 0,5 km 2x1272 MCM EİH ile 154 

kV İkizler-İncirlik EİH’ya girdi-çıktı 

bağlanacaktır. 

Bağlantı Şeması 
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YEKA Yeri Şanlıurfa-Viranşehir 

Kurulu Güç 10x50 MWe 

Sistem Bağlantı 

Görüşü 

- 50 MWe’lık her bir GES, dağıtım sistemi üzerinden ilgili dağıtım şirketi 

tarafından verilecek bağlantı görüşü doğrultusunda tesis edilecek 

400/154/OG kV TM (Viranşehir Havza TM) üzerinden sisteme 

bağlanacaktır. 

- Viranşehir YEKA GES’in sistem bağlantısı kapsamında tesis edilecek 

Viranşehir Havza TM’nin sistem bağlantı şekli aşağıda verilmektedir. 

Sistem Bağlantı 

Gereksinimleri 

- Tesis edilecek Viranşehir Havza TM, TEİAŞ standartlarında ve aşağıda 

verilen tek hat şemasında belirtildiği gibi olması gerekmektedir. 

- Viranşehir Havza TM, tek hat şemasında belirtildiği bara düzeninde 

olacaktır. 

- Viranşehir Havza TM’de tek hat şemasında belirtilen güç 

transformatörleri bulunacaktır. 

- Viranşehir Havza TM’nin 400 kV irtibatları kapsamındaki (400 kV 

Elgün TM, 30 km, 3B 1272 MCM) EİH TEİAŞ yatırım programı 

kapsamında bulunmaktadır. 

- Viranşehir Havza TM’nin 154 kV irtibatları kapsamında (Dikmen TM, 

35 km 1272 MCM), (Viranşehir TM, 27 km 1272 MCM),  (Kırlık TM, 26 

km) ve (Karacadağ PS TM, 5 km 1272 MCM) EİH tesis edilecektir. 

- Viranşehir Havza TM’nin 154 kV irtibatları kapsamında 154 kV 

Dikmen TM ve 154 kV Kırlık TM’de 1’er adet 154 kV fiderin donatılması 

gerekmektedir. 

Bağlantı Şeması 
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NOT: Kesikli çizgiler ile belirtilen yerler altyapısı hazırlanmış şekilde tesis edilecektir. 

 

 

 


